




A Associação Técnica Brasileira 
das Indústrias Automáticas de 
Vidro (Abividro) apresenta nesta 
publicação, de maneira resumi-
da, o resultado de seis anos de 
pesquisas que desenvolveu a 
fim de quantificar adequada-
mente os benefícios do uso de 
vidros eficientes no contexto  
da certificação ambiental e a eti-
quetagem de eficiência energé-
tica de edificações. 

Tais estudos evidenciaram que 
os vidros de controle solar, em 
conjunto com sistemas de ilumi-
nação e ar-condicionado de alta 
eficiência, permitem a elabo-
ração de projetos de edifícios 
com maior área transparente, 
mesmo em climas brasileiros, 
respeitando normas de certifi-
cação ambiental e etiquetagem  
de eficiência. 

No entanto, verificou-se tam-
bém que a Norma de Desem-
penho de Habitações (ABNT 
NBR 15575) e a Etiquetagem do 
Nível de Eficiência Energética 
de Edificações (Procel/Inmetro) 
não avaliam, em seus méto-
dos prescritivos, a influência de  
vidros de controle solar no de-
sempenho térmico de edifica-
ções. O método que considera 
a simulação computacional, por 
sua vez, tem se mostrado mais 
eficiente na medição da compro-
vação da eficiência em projetos 
com grande área envidraçada 
e vidros de alta eficiência, per-
mitindo a análise integrada de 
soluções arquitetônicas e siste-
mas prediais. 

Não há dúvidas de que o som-
breamento externo das jane-
las reduz significativamente o  

ganho de calor em edificações. No en-
tanto, o avanço na tecnologia de fabri-
cação de vidros planos proporciona a 
produção de componentes que tam-
bém reduzem, de forma equivalente, 
o ganho de calor por radiação solar 
através de fechamentos transparentes. 
Essa evolução não é reconhecida pelas 
normas brasileiras, que omitem o es-
forço da indústria na busca por produ-
tos mais eficientes e pelo uso racional 
de recursos naturais. 

Por meio desta publicação, portanto, 
a Abividro demonstra a necessidade 
de se atualizar a forma de avaliação do 
sistema normativo brasileiro e busca, 
desta maneira, contribuir diretamente 
para o melhoramento do uso do vi-
dro como matéria-prima de excelência 
tanto no que tange o respeito ao meio 
ambiente quanto à sua importância na 
otimização do uso da energia.

Apresentação



Tópicos da pesquisA

o uso de energia em edifícios comerciais e a influência da configuração de facha-

das no consumo de eletricidade para o condicionamento de ar dessas edificações;  

a avaliação do nível de eficiência energética de edifícios comerciais de acordo com 

a metodologia da etiquetagem do Procel/Inmetro, com a apresentação de alguns 

casos em que o uso de vidro de controle solar pode resultar no aumento do nível 

de eficiência segundo a etiquetagem. 

a influência dos vidros na etiquetagem Procel para edificações residenciais. Em-

bora o método simplificado não trate da especificação do vidro para avaliar a 

eficiência das residências, a análise por meio de simulação computacional compro-

va os benefícios. O mesmo ocorre com a Norma de Desempenho de Habitações (ABNT 

NBR 15575), na qual o vidro também não é considerado no método simplificado, mas 

pode ser comprovada sua real influência por meio de simulação computacional, de 

acordo com a metodologia prevista na norma.

a etiqueta de Desempenho Térmico de Esquadrias, desenvolvida no âmbito da nor-

ma ABNT NBR 10821, em uma parceria entre fabricantes de esquadrias e a Abividro, 

com o intuito de classificar os produtos que resultam em melhor conforto tér-

mico interno em edificações residenciais.

A p r e s e n t a ç ã o

Com o objetivo de demonstrar 
a eficiência do uso do vidro nas 
edificações e o ganho energé-
tico que isso pode proporcionar 
— beneficiando a população, o 
meio ambiente, o poder público 
e o setor privado — a Abividro 
apresenta, a seguir, os estudos 
desenvolvidos ao longo dos úl-
timos anos.

Neste sentido, serão abordados os seguintes tópicos:
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A utilização de ar condicionado 
e de iluminação artificial estão 
entre os principais fatores de 
gasto com energia elétrica no 
Brasil. Em edifícios de escritórios 
com alto desempenho, cerca de 
metade do consumo de energia 
pode ser creditada a esses siste-
mas (figura 1). O Balanço Ener-
gético Nacional (BEN), publica-
do anualmente pelo Ministério 
de Minas e Energia, aponta as 
edificações como responsáveis 
por 45% do consumo de eletri-
cidade. Este percentual pode 
ser reduzido se for usado o tipo 
adequado de vidro nas janelas  
e fachadas.

Vale destacar que, no caso do 
ar condicionado, cerca de 25% 
da carga térmica está ligada 
ao tipo de paredes, coberturas, 
pisos e janelas utilizados, de 

O uso de energia nos edifícios comerciais

maneira que o impacto do uso 
do vidro nestes casos pode ser 
bastante significativo. Exemplo 
disso é que prédios com facha-

das em pele de vidro têm sido certifi-
cados e etiquetados quanto ao nível 
de eficiência energética por diferentes 
programas nacionais e internacionais. 

Figura 1 – Uso final de energia elétrica em edifícios de escritórios com 
alto desempenho na cidade de São Paulo (por simulação computacional)



Figura 2 – Modelo computacional utilizado para estudo da 
influência do vidro no consumo de energia

Atualmente, o mercado nacional 
dispõe de vidros de alto desem-
penho. Porém, ainda há descon-
fiança quanto à sua aplicabili-
dade em climas brasileiros. Com 
o objetivo de capacitar o mer-
cado e atualizar as informações 
técnicas acerca da aplicação do 
vidro plano na construção civil, 
a Abividro tem conduzido uma 
série de estudos por simulação 
computacional (figura 2).

Tipologia: edifício de escritórios

Área total: 48.000 m²

Área condicionada: 33.600 m² (70%)

Cidade: São Paulo

Paredes: alvenaria

Área de janela: variável

Tipo de vidro: variável

O  u s o  d e  e n e r g i a  n o s  e d i f í c i o s  c o m e r c i a i s



Com base neste modelo, o 
gráfico da figura 3 apresenta o 
consumo anual de energia com  
diferentes percentuais de aber-
tura na fachada (PAF) e quatro 
tipos de vidro: incolor comum; 
verde comum; controle solar  
e duplo com câmara de ar 
(também de controle solar). 
Evidentemente, o consumo de 
energia aumenta com o incre-
mento na área de abertura da 
fachada. Porém, com vidros mais 
eficientes, esse acréscimo não é 
tão significativo.
 
Ao mesmo tempo, é possível 
verificar, no gráfico, opções de 
projeto de desempenho equiva-
lente. Por exemplo: PAF de 60% e 
vidro duplo é equivalente a PAF 
de 30% e vidro verde (indicado 
pela seta vermelha); PAF de 50% 
e vidro de controle solar apre-

senta melhor desempenho do 
que PAF de 30% e vidro incolor 
(indicado pela seta laranja). Tais 
comparações também podem 

levar em consideração os diferentes 
tipos de clima e o impacto da área de 
abertura da fachada no consumo de 
energia elétrica. 

O  u s o  d e  e n e r g i a  n o s  e d i f í c i o s  c o m e r c i a i s

Figura 3 – Consumo anual de energia em função do percentual de abertura 
da fachada (PAF) e tipo de vidro
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O mesmo tipo de estudo foi feito 
para verificar o desempenho de 
brises (elementos externos de 
proteção solar) em comparação 
com vidros de controle solar. 

A seguir, demonstra-se que é 
possível especificar um vidro 
que proporcione um fator de 
sombreamento equivalente a 
um elemento de proteção solar 
externo. O gráfico da figura 4 
apresenta um comparativo en-
tre o custo anual com energia de 
modelos com brises e modelos 
com vidro de controle solar e 
duplo com câmara de ar.

O modelo de referência, repre-
sentado pela barra cinza, cor-
responde a um projeto com 
50% de abertura nas fachadas 
e vidros verdes. As barras em 
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verde indicam o custo anual 
de energia para modelos com 
brises e com vidros de controle  
solar, sem brises. Observa-se 
que o custo anual de energia do 
modelo com vidro duplo com 
câmara de ar é inferior ao do 
modelo com brise com ângulo 

Figura 4 – Comparativo entre o consumo anual de energia elétrica para 
modelos com vidros de controle solar e brises.
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de 30° de proteção.

Isso mostra que é possível espe-
cificar um vidro que proporcione 
um fator de sombreamento 
equivalente a um elemento de 
proteção solar externo.



Em junho de 2009, foram publi-
cadas pelo Inmetro as portarias 
163 e 185, que regulamentam a 
etiquetagem do nível de eficiên-
cia energética de edificações co-
merciais, de serviços e públicas.
Em 2014, a etiquetagem nível “A” 
tornou-se obrigatória para todas 
as edificações públicas federais. 

A etiquetagem de eficiência 
energética estabelecida pelo 
Procel/Inmetro classifica as edi-
ficações em níveis de “A” a “E”  
de acordo com o desempenho 
energético da envoltória, siste-
ma de iluminação e condiciona-
mento de ar. A média ponderada 
entre o nível de eficiência desses 
três itens define a classificação 
geral do prédio, sendo que uma 
etiqueta será concedida ao pro-
jeto e outra à edificação concluí-

Figura 5 – Modelo de Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia (ENCE) para edificações

Procel em edifícios comerciais

da, após o habite-se e inspeção  
do Inmetro.

Ao longo dos últimos sete anos, 
no entanto, a Abividro consta-
tou que essa medição, quando 
feita pelo método prescritivo 
— ao invés de pela simulação 
computacional, que é mais pre-
cisa — pode apresentar distor-
ções que alteram o resultado 
final da análise quanto à eficiên-
cia energética da envoltória de 
um edifício, desqualificando os 
benefícios dos vidros de con-
trole solar. Isso acontece porque 
o método prescritivo (equação) 
não tem sensibilidade sufici-
ente para vidros com fator solar 
abaixo de 60%. 



As características comuns aos 
cinco casos são apresentadas 
dentro do quadro à esquerda, 
na tabela 1.

O primeiro modelo analisado, 
que serviu de base para os 
demais, é o caso 1. Esse caso  
possui 50% de PAF, fator solar 
igual a 62%, representando 
um vidro verde, comum, de 
6 mm, sem brises. O caso 1 é 
classificado com nível “D” pelo 

A tabela 1 apresenta cinco es-
tudos de caso, com a aplicação 
do método prescritivo para 
avaliação do nível de eficiência 
energética da envoltória. O ob-
jetivo deste exemplo é mostrar 
o impacto do PAF, do fator so-
lar (FS) e do brise horizontal 
no nível de eficiência avaliado 
pelas equações.

método prescritivo. O caso 2 é 
uma variação do primeiro, ado-
tando-se um vidro de controle 
solar, com fator solar igual a 
34%. Observa-se que a redução 
significativa do FS (quase pela 
metade) não alterou o nível 
de eficiência energética da en-
voltória, na análise feita pelo 
método prescritivo, mantendo 
a envoltória com classificação 
“D”. Caso fossem instalados  
brises horizontais nessa edifi-
cação, proporcionando um ân-
gulo vertical de sombreamento 
(AVS) de 45°, mantendo o vidro 
verde considerado no caso 1, 
essa envoltória passaria para o 
nível “B” de eficiência. Uma al-
ternativa para melhorar o nível 
dessa envoltória seria ainda 
considerar o vidro de controle 
solar com FS igual a 34% e re-
duzir a área de janela para 40%. 

O caso 5 demonstra essa op-
ção, onde o nível de eficiência 
alcançado foi “C”.

P R O C E L  E M  E D I F í c i o s  c o m e r c i a i s
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Tabela 1 – Avaliação da envoltória de cinco estudos de caso pelo método prescritivo.

Zona bioclimática: 3 (São Paulo)  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

Comprimento: 45,00 m PAF: 50% 50% 50% 50% 40%
Largura: 45,00 m Fator Solar: 62% 34% 62% 34% 34%
Pé-direito (laje a laje): 4,00 m Brise horizontal (AVS): - - 45° 45° -
Núm. Pavimentos: 32 Categoria: D D B A C

A equação adotada pelo método prescritivo atribui grande peso ao uso de pro-

teções solares nas janelas como estratégia de aumento na eficiência energé-

tica da edificação. Essa influência é ilustrada na mudança de nível “D” para 

“B” entre os casos 1 e 3, descritos na tabela 1. Por esse método prescritivo, a 

influência do tipo de vidro é muito menor, como mostrado na alteração entre 

os casos 1 e 2, na qual não se obteve mudança no nível de eficiência ao reduzir 

o FS pela metade.

P R O C E L  E M  E D I F í c i o s  c o m e r c i a i s



Por simulação computacional, o nível de desempenho pode ser bem diferente 

do avaliado pelo método prescritivo. Como exemplo, a tabela 2 mostra o con-

sumo anual de energia elétrica estimado por simulação para o mesmo caso 2 

da tabela 1 (PAF igual a 50%, vidro com FS igual a 34%, sem brises) comparado 

com o modelo computacional de referência equivalente ao nível A. Observa-

se que o caso 2 atinge nível A, pois seu consumo é menor do que o apresentado 

pelo modelo de referência.

Tabela 2 – Análise do nível de eficiência pelo método de simulação computacional.

Zona bioclimática: 3 (São Paulo)  Modelo de referência A modelo do caso 2

Comprimento: 45,00 m PAF: 18% 50% 
Largura: 45,00 m Fator Solar: 87% 34% 
Pé-direito (laje a laje): 4,00 m Consumo anual: 7.374.295 kWh 7.069.216 kWh 
Núm. Pavimentos: 32 Categoria: A A

P R O C E L  E M  E D I F í c i o s  c o m e r c i a i s



Zona bioclimática: 3 (São Paulo)  Modelo de referência A modelo do caso 2

Comprimento: 45,00 m PAF: 18% 50% 
Largura: 45,00 m Fator Solar: 87% 34% 
Pé-direito (laje a laje): 4,00 m Consumo anual: 7.374.295 kWh 7.069.216 kWh 
Núm. Pavimentos: 32 Categoria: A A

Estes resultados apontam certo 
limite de abrangência do mé-
todo prescritivo, que não deve  
ter levado em consideração vi-
dros com fator solar abaixo de 
60%, não tendo sido capazes,  
portanto, de refletir, de maneira 
apropriada, os benefícios da uti-
lização de um vidro de controle 
solar frente ao vidro comum.  
Por isso, a simulação computa-
cional mostrou-se uma ferra-
menta adequada e mais precisa 
na avaliação do comportamento 
térmico de edificação, que deve 
sempre ser pensado de maneira 
dinâmica e integrado ao clima 
que a envolve. 

Com esse estudo, a Abividro, 
como parte do Grupo de Tra-
balho do Procel para tratar de 
melhorias na avaliação do im-

pacto de vidros e esquadrias 
no processo de etiquetagem, 
sugeriu a inclusão de uma reco-
mendação no texto do Regula-
mento Técnico da Qualidade 
para Edifícios Comerciais, de 
Serviços e Públicos (RTQ-C):

“A etiquetagem de eficiência 
energética de edifícios deve ser 
realizada através dos métodos 
prescritivo ou de simulação. O 
método prescritivo é baseado 
na análise de simulações de um 
número limitado de casos através 
de regressão. Em edificações 
onde o PAFt é elevado, os vidros 
possuem alto desempenho e/ou 
os elementos de sombreamento 
são diferenciados por orientação, 
recomenda-se utilizar o método 
de simulação ou ferramentas de 
simulação simplificadas.” - Anexo 

da portaria Inmetro 372 / 2010

No entanto, o texto ainda sugere o 
uso de simulação como uma “reco-
mendação”, permitindo que as equa-
ções ainda sejam utilizadas em diver-
sas situações, mesmo quando há a 
aplicação de vidros de controle solar. 
Esse procedimento precisa ser revisto 
na metodologia do Procel.

P R O C E L  E M  E D I F í c i o s  c o m e r c i a i s

A simulação computacional é o procedimento 

mais indicado para a análise do nível de 

eficiência energética de projetos com facha-

das envidraçadas.



Procel em edifícios residenciais
Assim como no caso da avalia-
ção dos prédios comerciais, a 
análise do nível de eficiência de 
edifícios residenciais pelo mé-
todo prescritivo da etiquetagem 
Procel/Inmetro apresenta limites 
porque não considera o tipo de 
vidro utilizado nas esquadrias. 

Segundo o método, a influên-
cia no nível de eficiência das 
residências ocorre apenas pela 
existência ou não de elemen-
tos de sombreamento externo 
(brises, varandas, persianas, vene-
zianas, toldos etc.). 

Em 2010, a Abividro contratou 
um estudo para avaliar o impacto 
do vidro na etiquetagem de edi-
ficações residenciais. Concluiu-se 
que o atual método prescritivo 
não considera o tipo de vidro, 
pois a metodologia exige o uso 

de venezianas para obtenção do 
nível “A”, considerando-as fecha-
das durante o dia, para que não 
haja incidência de radiação solar 
direta através das janelas. 

Na interpretação do Procel, o 
vidro não influencia na eficiên-
cia porque a veneziana seria 
obrigatória e estaria sempre 
fechada quando há incidên-
cia de radiação solar nas jane-
las. Porém, durante algumas 
épocas do ano as venezianas 
são consideradas abertas, e 
nesse contexto, o tipo de vidro,  
avaliado pelo seu fator solar, 
poderia gerar impacto percep-
tível no desempenho térmico 
das edificações residenciais.

As equações do método prescri-
tivo trazem um fator denomi-
nado “Somb”, que recebe um 

valor entre 0,0 e 1,0, dependendo da 
existência e eficácia de elementos de 
sombreamento externo. O resultado 
daquele estudo sugeria que tal fator 
poderia ser adaptado para representar 
a influência do fator solar do vidro. 

Em 2014, um novo estudo foi conduzi-
do pela Abividro, também por meio de 
simulações computacionais, com o ob-
jetivo de se propor um ajuste ao fator 
“Somb”, correlacionando-o com o fator 
solar dos vidros. Testes foram condu-
zidos por simulação computacional de  
um pavimento tipo de apartamentos 
(Figura 6), seguindo a metodologia de 
análise da etiquetagem Procel.



Figura 6 – Modelo computacional utilizado para análise da 
influência do tipo de vidro na etiquetagem residencial
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Estudo de caso 1
Característica do Modelo

Cidades: Florianópolis

Paredes em alvenaria

Paredes com cor clara

Área de janela de 15%

Sem sombreamento nas janelas
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Os resultados apresentados na figura 7 indi-
cam que a substituição do vidro incolor por 
um vidro de controle solar permite o au-
mento na classificação do nível de eficiência 
energética de um dormitório de “C” para “B”, 
proporcionando uma redução de 42% na 
quantidade de graus-hora anual, ou seja, o 
somatório de quantos graus ao longo do ano 
a temperatura do ar ambiente está acima do 
limite de 26ºC. Um ambiente com zero graus-
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Estudo de caso 2
Característica do Modelo

Cidades: Florianópolis

Paredes em alvenaria

Paredes com cor clara

Área de janela de 25%

com sombreamento nas janelas

Os vidros de controle solar permitem maior 

aproveitamento de luz, com menor ganho de 

calor, reduzindo o consumo de energia para 

iluminação e climatização. Quanto maior esta 

seletividade, entre luz e calor, mais rápido 

será o retorno do investimento.

hora significa que em nenhum 
momento teve sua temperatura 
acima do limite. Quanto mais 
graus-hora, mais desconfortável 
é o ambiente. O estudo de caso 
2 (figura 8) mostra que mesmo 
com o uso de veneziana, o tipo 
de vidro pode trazer benefícios 
ao desempenho térmico de um 
dormitório, pois a metodologia 

de simulação do Procel prevê o 
fechamento da veneziana em 
horários pré-definidos (das 8h 
às 18h) e nos meses de prima-
vera e verão. Dessa forma, de-
pendendo da orientação do cô-
modo, há incidência de radiação 
solar direta no início da manhã e 
final da tarde nas estações quen-
tes, e incidência de sol durante 

o dia no outono e inverno, quando 
também ocorrem dias quentes. No 
teste por simulação com elemento de 
sombreamento, houve alteração do 
nível de eficiência de B para A quando 
utilizado o vidro de controle solar, pro-
movendo redução de 19% na quanti-
dade de graus-hora acima de 26ºC.



Analisada

Os requisitos de desempenho 
térmico da ABNT NBR 15575 (Edi-
fi cações habitacionais - Desem-
penho), não tratam do tipo de 
esquadria ou vidro utilizado nos 
cômodos, nem mesmo para os 
ambientes de permanência pro-
longada (dormitórios e salas). 

A norma permite a avaliação 
dos componentes construtivos 
por dois métodos: simplifi cado 
e por simulação computacio-
nal. A avaliação da envoltória da 
edifi cação pelo método simpli-
fi cado é feita apenas com base 
nas propriedades térmicas das 
paredes e coberturas, ou seja, 
de fechamentos opacos. No en-
tanto, o método por simulação 
permite (ou não impede) que 
outros componentes sejam in-
cluídos na análise. Dessa forma, 
uma edifi cação com área signifi -

Norma de desempenho

Figura 9 – Modelo computacional de um apartamento analisado 
conforme requisitos de desempenho térmico da ABNT NBR 15575 para 
a cidade de São Paulo

cativa de janelas nas fachadas pode ter uma avaliação de desempenho 
térmico mais precisa.

A fi gura 9 apresenta o modelo computacional utilizado para analisar o 
desempenho térmico de um apartamento de acordo com a NBR 15575 
para a cidade de São Paulo. Os resultados obtidos para a temperatura da 
sala de estar (em destaque na fi gura 9) são apresentados na fi gura 10. Os 
gráfi cos mostram o perfi l horário de temperatura do ar externo para o dia 
típico de inverno e de verão, além do perfi l de temperatura do ar dentro 
da sala para os projetos com opção de vidro monolítico (comum) e vidro 
insulado (duplo com câmara de ar).



Figura 10 – Perfil de temperatura do ar externo e de um cômodo 
simulado com vidro monolítico e vidro insulado para os dias típicos de 
inverno e verão, segundo a ABNT NBR 15575

Nota-se que o modelo com vidro insulado tende a manter a tem-

peratura do ar mais estável ao longo do dia, tanto no inverno 

quanto no verão. No dia típico de verão, o projeto com vidro 

insulado proporcionou redução de 2°C na temperatura máxima 

do ar interno, qualificando o projeto segundo à norma. O pro-

jeto na condição anterior, sem vidro insulado, não atendia a 

norma, pois apresentava temperatura máxima do ar interno 

superior à do ar externo no dia típico de verão.

n o r m a  d e  d e s e m p e n h o

Dia típico de inverno

Dia típico de verão
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Tendo em vista que tanto a Nor-
ma de Desempenho, quanto a 
etiquetagem Procel, não trata da 
avaliação do impacto do vidro 
de forma direta nos seus méto-
dos simplificados, a Abividro e os 
fabricantes de esquadrias (Afeal, 
Afeaço, Instituto do PVC) apre-
sentaram em 2013 uma proposta 
de etiquetagem de esquadrias de 
uso residencial, dentro da ABNT/
CEE 191 (Comissão de Estudo Es-
pecial de Esquadrias).

A Etiqueta de Desempenho Térmi-
co de Esquadrias foi desenvolvida 
com base numa ampla revisão 
sobre as formas de etiquetagem 
adotadas em outros países. A pro-
posta brasileira tem como objeti-
vos principais informar as proprie-
dades térmicas da esquadria ao 
consumidor final e classificá-las 
quanto ao nível de desempenho 
térmico em função da zona climáti-
ca do país. A etiqueta está contem-

Etiqueta de desempenho térmico de esquadrias

A etiqueta permite a visualização de forma clara 
e direta do impacto da tipologia de esquadria no 
conforto térmico de edificações residenciais.

plada na proposta de revisão da 
parte 4 da NBR 10821 (Esquadrias 
externas para edificações).

A metodologia consiste na avalia-
ção do desempenho térmico da 
esquadria por meio de uma equa-
ção matemática que relaciona as 
propriedades térmicas do conjunto 
esquadrias e vidro, com o conforto 
térmico proporcionado numa edifi-
cação padrão em diferentes climas 
brasileiros. Foram definidas três 
zonas climáticas no país, com base  
na incidência de radiação solar e  
divisão política dos estados. A 
etiqueta representada na figura 11 
mostra o nível de desempenho da 
esquadria de “A” a “E”, do melhor 
para o pior desempenho. Como a 
maior influência no desempenho 
térmico da esquadria está no seu 
comportamento frente à radiação 
solar, o vidro tem papel determi-
nante nessa classificação.
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